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Informe de analisis

N°1190/L E2327
* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditaciéon de ENAC.

DATOS GENERALES |

INFORME N°: 2680385

ANALISIS Ne: 5258002

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE

DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

# DENOMINACION MUESTRA: Depésito La Corufia Benavente (Zamora)

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500 mL(1), Plastico estéril 500 mL (Tiosulf. S6dico)(1), Tubo estéril 50 mL(1), conteniendo
agua potable

FECHA RECEPCION: 12/02/2020
FECHA FINALIZACION Y EMISION: 17/02/2020

Analisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio analisis 12/02/2020.

Caracteres organolépticos

Color MAD-G-PE-0026 (UV/VIS) 15 6+12% mg/L Pt/Co

* Olor MAD-G-PE-0257 Olor 3a25°C 0 Ind. de dil.

* Sabor MAD-G-PE-0256 Sabor 3a25°C 0 Ind. de dil.

Turbidez MAD-G-PE-0228 (Turbidimetria) 1 0.4+13% UNF

Amonio MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS) 0.5 <0.05+12% mgl/L

Cloro residual libre MAD-E-PE-0188 (UV/VIS) 0.16+13% mg/L

Conductividad a 20°C MAD-G-PE-0042 Conductividad 2500 102 £6.5%  uS/cm
MAD-G-PE-0024 pH 6.5-9.5 76+0.1 U. pH.

Aluminio MAD-E-PE-0255 (ICP-MS) 200 227 +16%  pg/L

Caracteres microbiolégicos

Bacterias coliformes UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
membrana

Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189 (Células vegetativas 0 0 u.f.c./100 mL
y esporas) (Filtr.Membrana)

Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
membrana

Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-1SO 6222:1999 (Siembra Masa: 0 u.f.c./mL
Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
C/48h)

# INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 10/02/2020

Cloro 0.57 ppm

OBSERVACIONES
Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..

# Este informe solo afecta a la muestra analizada tal como se recibié. Sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por
escrito del laboratorio. El laboratorio no se hace responsable de la informacion suministrada por el cliente que pueda afectar a la
validez de los resultados.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Maria José Vazquez.

INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES Pagina 1 de 2



ENAC 4 NTERLAB

N°1190/LE2327

DATOS GENERALES

INFORME N°: 2680385

Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 17 de Febrero de 2020
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