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INCLUYE FIRMA EXTERNA

4 INTERLAB

Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME Ne; 3853920

ANALISIS N°: 7877324

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe solo afecta a la muestra
analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

w POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
& # DENOMINACION MUESTRA: Benavente Red Benavente
§§§ DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500mL(1), Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), conteniendo agua de consumo
85 g FECHA RECEPCION: 4/04/2024
8z% FECHA FINALIZACION: 8/04/2024
I
ngw
w 4 =
2—3% Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
38 2 sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:
LR Fecha inicio analisis 4/04/2024.
i <§( a
©oC = Z
@ 5 5; ) PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
g % ; Caracteres organolépticos
%%g Color IE-T/L-026 (UVIVIS) 5+12% mg/L Pt/Co
gzs * Olor IE-T/L-257 Olor 0 Ind. de dil.
=08 .
zog * Sabor IE-T/L-256 Sabor 0 Ind. de dil.
; &E Turbidez |IE-T/L-228 (Turbidimetria) 4 0.3+18% UNF
=Y o P
g 5] ﬁ Caracteres Fisico-Quimicos
‘s‘gg Amonio MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS) 0.50 <0.05+12% mg/L
g%g Cloro residual libre IE-T/L-188 (UV/VIS) 1.0 <0.10+13% mg/L
E el Conductividad a 20°C IE-T/L-042 (Electrometria) 2500 344+7.9%  uS/lcm
<3( § % pH |IE-T/L-024 (Potenciometria) 6.5-9.5 75+0.1 U. pH.
2
§ £ % Caracteres microbiolégicos
X o»
204 Bacterias coliformes UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
% £ membrana
od s . ..
oL Enterococos UNE-EN ISO 7899-2:2001 (Filtracion 0 0 u.f.c./100 mL
B g sobre membrana)
B= g
§6 E Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
E ¢ E membrana
g5 ¢ Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 2 u.f.c./mL
I § Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
Uss C/48h)
250 # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
ﬁ £ FECHA DE TOMA: 3/04/2024 HORA 10:15
g5 Cloro 0.27 ppm
3gg OBSERVACIONES
ot 3
e 5 Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..
g
-
g
[0]
[e]
O

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Esther Sesmilo Carrasco, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.
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=ES, O=

AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97

ES) el 02/09/2024 16:31:44.

MARIA DEL CARMEN, CN

MADRID, C:

MADRID, L:

FIDALGO ALVAREZ, G:

-AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O

IDCES-09765057Q, SN

see current address at https://www.camerfirma.com/address, S:

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER:

Notario: JESUS MARTINEZ-CORTES GIMENO/Num Protocolo: 2560/Fecha Otorgamiento: 05-12-2023 (CN

VATES-A66141169, T:

-AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, OU

CLIENTES, OID.2.5.4.97;

AB2743287, OU

El documento no requiere firmas. Mediante el codigo de verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://aytobenavente.org Firmado por : 1. C:
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SERIALNUMBER:

4 INTERLAB

Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N©: 3852986

ANALISIS Ne: 7877335

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE

DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

# DENOMINACION MUESTRA: Benavente Red Benavente

DESCRIPCION MUESTRA: Tubo estéril 50mL(1), conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCION: 4/04/2024

FECHA FINALIZACION: 5/04/2024

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio analisis 4/04/2024.

PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Caracteres Fisico-Quimicos

Dureza |IE-T/L-255 (ICP-MS) 56.4+£13% mg CaCO4/L
Calcio IE-T/L-255 (ICP-MS) 16 £ 9.5% mg/L
Magnesio IE-T/L-255 (ICP-MS) 4 +9.5% mg/L

Potasio |IE-T/L-255 (ICP-MS) 3+12% mg/L

# INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 3/04/2024 HORA 10:15
Cloro 0.27 ppm

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacién, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe sélo afecta a la muestra
analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Esther Sesmilo Carrasco, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
certificadora.

Emitido en Madrid, 5 de Abril de 2024
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

4 INTERLAB

Informe de andlisis

DATOS GENERALES

INFORME N©: 3853921

ANALISIS Ne: 7877356

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

# DENOMINACION MUESTRA: Benavente Grifo C/ Los Carros, 35

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500mL(1), Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), Tubo de esputo 12 extraccion (HNO3)(1),
Tubo esteril 50mL (HNO3)(1), conteniendo agua de consumo

FECHA RECEPCION: 4/04/2024
FECHA FINALIZACION: 8/04/2024

VATES-A82743287,

"AQUONA, GESTION DE AGUAS DE

09765057Q MARIA DEL CARMEN FIDALGO (R:

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe solo afecta a la muestra
analizada tal como se recibié y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicién del cliente.
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§ Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
o sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

i g Fecha inicio andlisis 4/04/2024.

<'.‘>_ gi PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES

51 g ; Caracteres organolépticos

25T«

E 5% § Color IE-T/L-026 (UV/VIS) <4+12% mg/L Pt/Co

£ 208 * Olor IE-T/L-257 Olor 1 Ind. de dil.

go E = * Sabor IE-T/L-256 Sabor 1 Ind. de dil.

% é gﬁ Turbidez IE-T/L-228 (Turbidimetria) 4 0.3+18% UNF

§ g: ; ‘9’ Caracteres Fisico-Quimicos

§5§§ Amonio MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS) 0.50 <0.05+12% mg/L

é@ a ﬁ Cloro residual libre IE-T/L-188 (UV/VIS) 1.0 1.04+13% mg/L

;:ﬁ(%g Conductividad a 20°C IE-T/L-042 (Electrometria) 2500 1227 +7.9% uS/cm

z o g pH |IE-T/L-024 (Potenciometria) 6.5-9.5 8.1+0.1 U. pH.

oYz

% % % g Cobre IE-T/L-255 (ICP-MS) 2 0.005+13% mg/L

205 E Cromo IE-T/L-255 (ICP-MS) 50 <2+13% pg/L

i g g g Hierro IE-T/L-255 (ICP-MS) 200 29+ 12% pg/L

‘*Z s9 E Niquel IE-T/L-255 (ICP-MS) 20 <2+ 14% pg/L

gg“ £ Plomo IE-T/L-255 (ICP-MS) 10 <1+14%  pglL

87 § Caracteres microbiol6gicos

§§ Z Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL

S23E membrana

£ cit' ; Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 0 u.f.c./mL

gugs Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°

3588 C/48h)

i

=595 ,

2 a § # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

3 as i FECHA DE TOMA: 3/04/2024 HORA 10:00

E% o Cloro 0.73 ppm

FEER

g2 OBSERVACIONES

§§ § Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..
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Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Esther Sesmilo Carrasco, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.
certificadora.
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

4 INTERLAB

Informe de andlisis

DATOS GENERALES

INFORME Ne: 3853919

ANALISIS Ne: 7877310

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe solo afecta a la muestra
analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

VATES-A66141169, T:
Notario: JESUS MARTINEZ-CORTES GIMENO/Num Protocolo: 2560/Fecha Otorgamiento: 05-12-2023 (CN

ENAC

ENSAYO
1SO 17025
N° 1190/ E2327

CLIENTES, OID.2.5.4.97:

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.
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w POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
& # DENOMINACION MUESTRA: Benavente Depoésito La Mota
§§§ DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500mL(1), Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), Tubo estéril 50mL(1), conteniendo agua de
WS consumo
Z % % FECHA RECEPCION: 4/04/2024
bz FECHA FINALIZACION: 8/04/2024
bss
%EE Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
SE sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:
13 Fecha inicio analisis 4/04/2024.

O
fh< . >
Cog¥

”_ 8 : : PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
5t g ; Caracteres organolépticos

Q.U §
E 5% 8 Color IE-T/L-026 (UV/VIS) <4+12% mg/L Pt/Co
£ 208 * Olor IE-T/L-257 Olor 1 Ind. de dil.
go E = * Sabor IE-T/L-256 Sabor 1 Ind. de dil.
% é gﬁ Turbidez IE-T/L-228 (Turbidimetria) 4 0.3+18% UNF
§ g: ; ‘9’ Caracteres Fisico-Quimicos
§5§§ Amonio MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS) 0.50 <0.05+12% mg/L
é@ % ﬁ Cloro residual libre IE-T/L-188 (UV/VIS) 1.0 1.14+13% mg/L
= :3(( ég Conductividad a 20°C IE-T/L-042 (Electrometria) 2500 1216 + 7.9% uS/cm
835 . :

20k2 pH |IE-T/L-024 (Potenciometria) 6.5-9.5 8.1+0.1 U. pH.
2%
s2<8 Aluminio IE-T/L-255 (ICP-MS 200 28+ 12% pg/L

2]

s§0x3g
8 g% § Caracteres microbiolégicos
é%% g Bacterias coliformes UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
880% membrana

ég L5 Enterococos UNE-EN ISO 7899-2:2001 (Filtracion 0 0 u.f.c./200 mL
3952 sobre membrana)
§§ g Escherichia coli UNE-EN-I1SO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
FERY membrana
8 é E Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 74 u.f.c./mL
Szt 8 Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
SHES C/48h)

[ Ui 5]

sul g e

EEES ”
;é 3 # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
%ﬁ % FECHA DE TOMA: 3/04/2024 HORA 09:50
ég 3 Cloro 0.97 ppm
£t
EEg. OBSERVACIONES

g% § Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..
2502
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Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Esther Sesmilo Carrasco, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.
certificadora.

INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel

Emitido en Madrid, 8 de Abril de 2024
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

4 INTERLAB

Informe de andlisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3855123

ANALISIS Ne: 7877348

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

# DENOMINACION MUESTRA: Benavente Depdsito La Corufia

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500mL(1), Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), Tubo estéril 50mL(1), conteniendo agua de
consumo

FECHA RECEPCION: 4/04/2024
FECHA FINALIZACION: 9/04/2024

VATES-A82743287,

"AQUONA, GESTION DE AGUAS DE

09765057Q MARIA DEL CARMEN FIDALGO (R:

Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189:2017 (Células 0 0 u.f.c./100 mL
vegetativas y esporas) (FiltrMembrana)

Enterococos UNE-EN ISO 7899-2:2001 (Filtracion 0 0 u.f.c./100 mL
sobre membrana)

Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
membrana

Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa 100 0 u.f.c./mL
Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
C/48h)

§ Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
o sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:
i g Fecha inicio andlisis 4/04/2024.
5 gi PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
I z ; Caracteres organolépticos
Oy
Z38 Color IE-T/L-026 (UV/IVIS) <4+12% mg/L Pt/Co
208 * Olor IE-T/L-257 Olor 1 Ind. de dil.
53s * Sabor IE-T/L-256 Sabor 1 Ind. de dil.
é gﬁ Turbidez IE-T/L-228 (Turbidimetria) 0.8 0.5+ 18% UNF
g_( ; ‘Q’ Caracteres Fisico-Quimicos
5§§ Amonio MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS) 0.50 <0.05+12% mg/L
e Cloro residual libre IE-T/L-188 (UV/VIS) 113+£13% mg/L
:32%09; Conductividad a 20°C IE-T/L-042 (Electrometria) 2500 1288 +7.9% uS/cm
8 ':(g |IE-T/L-024 (Potenciometria) 6.5-9.5 8.1+0.1 U. pH.
oz
%% Aluminio IE-T/L-255 (ICP-MS) 200 16 £ 12% pg/L
g% Caracteres microbiolégicos
%% Bacterias coliformes UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
21 membrana
»n <
uw
3

# INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 3/04/2024 HORA 09:40
Cloro 1.04 ppm

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER:

OBSERVACIONES
Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacién, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe s6lo afecta a la muestra
analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio

VATES-A66141169, T:
Notario: JESUS MARTINEZ-CORTES GIMENO/Num Protocolo: 2560/Fecha Otorgamiento: 05-12-2023 (CN

-AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, OU=see current address at https://www.camerfirma.com/address, S:
TS - J .
'
' ' v ' '
5 < .
T T T
3 h
N & g by
T 5 X .
I

ENAC

ENSAYO
1SO 17025
N° 1190/ E2327

CLIENTES, OID.2.5.4.97:

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.
INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES
Pagina 1 de 2
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El documento no requiere firmas. Mediante el codigo de verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://aytobenavente.org Firmado por : 1. C:

A66141169), Description:

CASTILLA, S.A.U.", OU
SERIALNUMBER:
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

4 INTERLAB

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3855123

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicién del cliente.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.
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MADRID, L:

FIDALGO ALVAREZ, G:

-AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O

IDCES-09765057Q, SN

see current address at https://www.camerfirma.com/address, S:

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER:

VATES-A66141169, T=I
Notario: JESUS MARTINEZ-CORTES GIMENO/Num Protocolo: 2560/Fecha Otorgamiento: 05-12-2023 (CN

-AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, OU

CLIENTES, OID.2.5.4.97;

1S0 17025
\N° 1190/L E2327
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

4 INTERLAB

Informe de andlisis

DATOS GENERALES

INFORME Ne: 3859970

ANALISIS N°: 7996522

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE

DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

# DENOMINACION MUESTRA: Benavente Red Benavente

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500mL(1), Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCION: 10/04/2024

FECHA FINALIZACION: 15/04/2024

VATES-A82743287,

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio andlisis 10/04/2024.

PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES

Cationes Mayoritarios
Sodio |IE-T/L-255 (ICP-MS) 200 29+ 12% mg/L

Aniones

Cloruros IE-T/L-276 (C. 1) 250 38+ 12% mg/L

Caracteres microbiol6gicos

Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 6 u.f.c./mL
Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
C/48h)

# INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 9/04/2024 HORA 09:20

OBSERVACIONES

Muestra de confirmacion. ANALISIS N°: 7877290.
Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..

"AQUONA, GESTION DE AGUAS DE

09765057Q MARIA DEL CARMEN FIDALGO (R:

=ES, O

MARIA DEL CARMEN, CN=(
=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97:
=ES) el 02/09/2024 16:31:44.

MADRID, C:

MADRID, L:

FIDALGO ALVAREZ, G:

-AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe solo afecta a la muestra
analizada tal como se recibié y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicién del cliente.

IDCES-09765057Q, SN

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
certificadora.

Emitido en Madrid, 15 de Abril de 2024

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER:

VATES-A66141169, T=I
Notario: JESUS MARTINEZ-CORTES GIMENO/Num Protocolo: 2560/Fecha Otorgamiento: 05-12-2023 (CN

-AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, OU=see current address at https://www.camerfirma.com/address, S:

ENAC

ENSAYO
1SO 17025
N° 1190/ E2327

CLIENTES, OID.2.5.4.97:

INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES
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A66141169), Description:

CASTILLA, S.A.U.", OU
SERIALNUMBER:



