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FIRMAS ESTADO
INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: ENP8A-46F22-0O9L8R
Péagina 1 de 13

4 INTERLAB

Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N¢; 3917024
ANALISIS N°: 7877334

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

o
b_;f # DENOMINACION MUESTRA: Benavente Red Benavente
gf DESCRIPCION MUESTRA: Tubo estéril 50mL(1), conteniendo agua de consumo
.Zcﬁ FECHA RECEPCION: 11/06/2024
25 FECHA FINALIZACION: 12/06/2024
ng<
Lgo
E;é Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
282 sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:
3z Fecha inicio andlisis 11/06/2024.
554
$§§ PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
<0OQ
g g é Caracteres Fisico-Quimicos
RED) Dureza IE-T/L-255 (ICP-MS) 147.4+13% mg CaCO4/L
é z '§ Calcio |IE-T/L-255 (ICP-MS) 41 +9.5% mg/L
< .
é © é Magnesio |IE-T/L-255 (ICP-MS) 11 £9.5% mg/L
W<
E 24 Cationes Mayoritarios
o
3 g o Potasio IE-T/L-255 (ICP-MS) 9+ 12% mg/L
pos
w5 =
2@% ) # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
Q
gt ‘:": FECHA DE TOMA: 10/06/2024 HORA 10:20
8% we
26=z¢ Cloro 0.68 ppm
oEo8
@ % i g Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
g8 responsable de dicha informacién, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe sélo afecta a la muestra
B887® analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.
<D
z2h
=

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

MADRID, C:

Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
certificadora.

MADRID, L:

Emitido en Madrid, 12 de Junio de 2024
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1SO 17025
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FIRMAS ESTADO
INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: ENP8A-46F22-0O9L8R
Péagina 2 de 13

Informe de analisis

= & iNTERLAB

DATOS GENERALES

INFORME N°; 3920202
ANALISIS Neo: 7877323

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

_E # DENOMINACION MUESTRA: Benavente Red Benavente
ES DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500mL(1), Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), conteniendo agua de consumo
%é FECHA RECEPCION: 11/06/2024

g FECHA FINALIZACION: 14/06/2024

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

CLIENTES,

o8
23
93
CEE: Fecha inicio analisis 11/06/2024.
52y
Gy PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS | UNIDADES
<OQ
g g é Caracteres organolépticos
RED) Color IE-T/L-026 (UV/VIS) 5+12%  mgiL PYCo
S * Olor IE-T/L-257 Olor 0 Ind. de dil.
95 * Sabor IE-T/L-256 Sabor 1 Ind. de dil.
z “2] E Turbidez |IE-T/L-228 (Turbidimetria) 4 0.3+18% UNF
% g g Caracteres Fisico-Quimicos
2o Amonio MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS) 0.50 <0.05+12% mg/L
2—@% ) Cloro residual libre IE-T/L-188 (UV/VIS) 1.0 0.75+13% mg/L
§§E e Conductividad a 20°C IE-T/L-042 (Electrometria) 2500 1065+ 7.9% uS/cm
:25% ] pH |IE-T/L-024 (Potenciometria) 6.5-9.5 7.9+0.1 U. pH.
3§§§ Caracteres microbiolégicos
w I &
5S oS Bacterias coliformes UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
ggs membrana
<4 @ Enterococos UNE-EN ISO 7899-2:2001 (Filtracion 0 0 u.f.c./100 mL
548 sobre membrana)
b % g Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
Neg membrana
% é ﬁ Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 1 u.f.c./mL
E Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
8x5 Cl48h)
223
a 11 Z
Q% # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
g% FECHA DE TOMA: 10/06/2024 HORA 10:20
gg Cloro 0.68 ppm
Lo
o<
&2 OBSERVACIONES
w . . . . . .
g Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe solo afecta a la muestra
analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER:

ENAC

ENSAYO
1SO 17025
N° 1190/ E2327

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.
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INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel

Emitido en Madrid, 14 de Junio de 2024
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

bOC_DEFECTO_RESNET: ANALITICAS Benavente  NUMero de la anotacion: 8985, Fecha de entrada: 02/09/2024 16:36
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FIRMAS ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: ENP8A-46F22-0O9L8R
Péagina 4 de 13

4 INTERLAB

Informe de andlisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3921097

ANALISIS Ne: 7877361

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe solo afecta a la muestra
analizada tal como se recibié y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicién del cliente.

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER:

ENAC

ENSAYO
1SO 17025
N° 1190/ E2327

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.
INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES
Pagina 1 de 2

VATES-A66141169, T:

Q
. b_;f # DENOMINACION MUESTRA: Benavente Grifo Oficina C/Maragatos
g 52 DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500mL(1), Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), Tubo de esputo 12 extraccion (HNO3)(1),
b} %’g Tubo esteril 50mL (HNO3)(1), conteniendo agua de consumo
s g S FECHA RECEPCION: 11/06/2024
g @é E FECHA FINALIZACION: 17/06/2024
-t
Suw <92
g§§§ Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
£35% sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:
=8 & Fecha inicio analisis 11/06/2024.
S,
25 =k
s g g PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS | UNIDADES
E E 2 3 Caracteres organolépticos
30F
84 % E Color IE-T/L-026 (UV/VIS) <4+12% mg/L Pt/Co
$28¢ * Olor IE-T/L-257 Olor 0 Ind. de dil.
EERD * Sabor IE-T/L-256 Sabor 1 Ind. de dil.
‘Eéég Turbidez IE-T/L-228 (Turbidimetria) 4 <0.2+18% UNF
8§L0
‘«E % §< Caracteres Fisico-Quimicos
2 §§§ Amonio MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS) 0.50 <0.05+12% mg/L
rg 25 g § Cloro residual libre IE-T/L-188 (UV/VIS) 1.0 0.82+13%  mg/L
2gzy g Conductividad a 20°C IE-T/L-042 (Electrometria) 2500 1145+7.9% pS/cm
= 8z 5% pH |IE-T/L-024 (Potenciometria) 6.5-9.5 7.9+0.1 U. pH.
c [OR=)
guzxg
2gsis
§ gé% Cobre IE-T/L-255 (ICP-MS) 2 0.068 +13% mg/L
282, Cromo IE-T/L-255 (ICP-MS) 50 <2+13% pg/L
2 §§<‘5 Hierro IE-T/L-255 (ICP-MS) 200 25+12%  pg/lL
ﬁ g§ % Niquel IE-T/L-255 (ICP-MS) 20 <2+ 14% pg/L
§ Eé’ % Plomo IE-T/L-255 (ICP-MS) 10 <1+14% pg/L
é QE : Caracteres microbiolégicos
2202
% 9g23 Escherichia coli UNE-EN-I1SO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
85557 membrana

'S

28z z Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 1400 u.f.c./mL
9=y Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
285y Cl4sh)
8£85
2580 ;
§( %ﬁ # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
i UBJ FECHA DE TOMA: 10/06/2024 HORA 10:10
E T Cloro 0.96 ppm
8
& OBSERVACIONES
§ Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..
2
&
E
2
H
=
:
&
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Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.
Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad

certificadora.
INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel

Emitido en Madrid, 17 de Junio de 2024
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FIRMAS ESTADO
INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: ENP8A-46F22-0O9L8R
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4 INTERLAB

Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°; 3917032

ANALISIS Ne: 7877385

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

_E DENOMINACION MUESTRA: Captacion Rio Pefion Orbigo
;?;2 DESCRIPCION MUESTRA: Tubo estéril 50mL(1), conteniendo agua continental
%g FECHA RECEPCION: 11/06/2024

g FECHA FINALIZACION: 12/06/2024

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid con sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio andlisis 11/06/2024.

PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES

Hierro |IE-T/L-255 (ICP-MS) 129 +12% pg/L
Manganeso IE-T/L-255 (ICP-MS) 13+ 13% pg/L

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 10/06/2024 HORA 09:30

CLIENTES,

VATES-A82743287, SERIALNUMBER

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe solo afecta a la muestra
analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

09765057Q MARIA DEL CARMEN FIDALGO (R: A66141169), Description

"AQUONA, GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.", OU

MARIA DEL CARMEN, CN

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

=ES, O=
=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97

Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
certificadora.

ES) el 02/09/2024 16:35:34.

Emitido en Madrid, 12 de Junio de 2024

MADRID, C:

FIDALGO ALVAREZ, G
MADRID, L

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O

IDCES-09765057Q, SN

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER=
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bOC_DEFECTO_RESNET: ANALITICAS Benavente  NUMero de la anotacion: 8985, Fecha de entrada: 02/09/2024 16:36
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FIRMAS ESTADO
INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: ENP8A-46F22-0O9L8R
Péagina 7 de 13

4 INTERLAB

Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME Ne; 3917027
ANALISIS Ne: 7877375

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

_E # DENOMINACION MUESTRA: Captacion Rio Pefion Orbigo
’§ ° DESCRIPCION MUESTRA: Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), conteniendo agua continental
%g FECHA RECEPCION: 11/06/2024

g FECHA FINALIZACION: 12/06/2024

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio analisis 11/06/2024.

PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Caracteres microbiolégicos

Colifagos somaticos UNE EN ISO 10705-2:2002 (SM) y UNE 50 840 u.f.p./100mL
EN ISO 10705-3:2021 (Concentracion)

# INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE ‘

CLIENTES,

VATES-A82743287, SERIALNUMBER

FECHA DE TOMA: 10/06/2024 HORA 09:30

OBSERVACIONES ‘

Resultado de Colifagos: de 1 a 2 ufp se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufp como recuento estimado..

09765057Q MARIA DEL CARMEN FIDALGO (R: A66141169), Description

"AQUONA, GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.", OU

MARIA DEL CARMEN, CN

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe s6lo afecta a la muestra
analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

ES, O=
=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97:

ES) el 02/09/2024 16:35:34.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
certificadora.

MADRID, C:

Emitido en Madrid, 12 de Junio de 2024

FIDALGO ALVAREZ, G
MADRID, L

IDCES-09765057Q, SN

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER=

ENSAYO
1SO 17025
N° 1190/ E2327

INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES
Pagina 1 de 1

VATES-A66141169, T:

Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 1817322 ENP8A-46F22-09L8R BOFFA446ACD25DCD40B256BD9159A9802C5EA785) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el cédigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://aytobenavente.org Firmado por : 1. C:

CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, OU=see current address at https://www.camerfirma.com/address, S:

JESUS MARTINEZ-CORTES GIMENO/Num Protocolo: 2560/Fecha Otorgamiento: 05-12-2023 (CN:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

bOC_DEFECTO_RESNET: ANALITICAS Benavente  NUMero de la anotacion: 8985, Fecha de entrada: 02/09/2024 16:36
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FIRMAS ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: ENP8A-46F22-0O9L8R
Péagina 8 de 13

4 INTERLAB

Informe de andlisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3921518

ANALISIS N°: 8092684

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

_E # DENOMINACION MUESTRA: Benavente Depésito La Mota
§S DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500mL(1), Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), conteniendo agua de consumo
%g FECHA RECEPCION: 14/06/2024

g FECHA FINALIZACION: 17/06/2024

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio andlisis 14/06/2024.

CLIENTES,

VATES-A82743287, SERIALNUMBER
—
P
o
(%2}

52
s PARAME METODOS RD 3/2023 RESULTADOS | UNIDADES
<O
gg Caracteres Fisico-Quimicos
g% Cloro residual libre IE-T/L-188 (UV/IVIS) 1.0 0.70+13% mg/L
w

O~
§§§ Cloratos IE-T/L-276 (C. 1.) 0.7 0.29+18%  mg/L
gz Cloruros IE-T/L-276 (C. 1.) 250 202 +12%  mg/L
gs°
Co< J
369 Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 0 u.f.c./mL
<8E Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
g3Ly C/48h)
g52¢
5@ 98 # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
@ g i g FECHA DE TOMA: 13/06/2024 HORA 09:30

z = Cloro 0.80 ppm

a 3

<@

£z OBSERVACIONES

bzd Muestra de confirmacion. ANALISIS N°: 7877288,

9 Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..
>

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe solo afecta a la muestra
analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

MADRID, L:

FIDALGO ALVAREZ, G

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O

CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, OU=see current address at https://www.camerfirma.com/address, S:

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
certificadora.

IDCES-09765057Q, SN

Emitido en Madrid, 17 de Junio de 2024

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER:

JESUS MARTINEZ-CORTES GIMENO/Num Protocolo: 2560/Fecha Otorgamiento: 05-12-2023 (CN:
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Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 1817322 ENP8A-46F22-09L8R BOFFA446ACD25DCD40B256BD9159A9802C5EA785) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el cédigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://aytobenavente.org Firmado por : 1. C:
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FIRMAS ESTADO
INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: ENP8A-46F22-0O9L8R
Péagina 9 de 13

4 INTERLAB

Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N¢; 3921519
ANALISIS N°: 8092687

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

_E # DENOMINACION MUESTRA: Captacion Rio Pefion Orbigo
’§ ° DESCRIPCION MUESTRA: Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), conteniendo agua continental
%g FECHA RECEPCION: 14/06/2024

g FECHA FINALIZACION: 17/06/2024

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio analisis 14/06/2024.

PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Caracteres microbiolégicos

Colifagos somaticos UNE EN ISO 10705-2:2002 (SM) y UNE 50 <1 u.f.p./100mL
EN ISO 10705-3:2021 (Concentracion)

# INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE ‘

CLIENTES,

VATES-A82743287, SERIALNUMBER

FECHA DE TOMA: 13/06/2024

OBSERVACIONES ‘

Resultado de Colifagos: de 1 a 2 ufp se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufp como recuento estimado..

09765057Q MARIA DEL CARMEN FIDALGO (R: A66141169), Description

"AQUONA, GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.", OU

MARIA DEL CARMEN, CN

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe s6lo afecta a la muestra
analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

ES, O=
=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97:

ES) el 02/09/2024 16:35:34.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
certificadora.

MADRID, C:

Emitido en Madrid, 17 de Junio de 2024

FIDALGO ALVAREZ, G
MADRID, L

IDCES-09765057Q, SN

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER=

ENSAYO
1SO 17025
N° 1190/ E2327

INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES
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Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 1817322 ENP8A-46F22-09L8R BOFFA446ACD25DCD40B256BD9159A9802C5EA785) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el cédigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://aytobenavente.org Firmado por : 1. C:
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bOC_DEFECTO_RESNET: ANALITICAS Benavente  NUMero de la anotacion: 8985, Fecha de entrada: 02/09/2024 16:36
_JUNIO.pdf -:00

FIRMAS ESTADO
INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: ENP8A-46F22-0O9L8R
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4 INTERLAB

Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°; 3928679

ANALISIS N°: 8097130

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

_E # DENOMINACION MUESTRA: Benavente Grifo Oficina C/Maragatos
’E S DESCRIPCION MUESTRA: Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), conteniendo agua de consumo
%g FECHA RECEPCION: 19/06/2024

g FECHA FINALIZACION: 24/06/2024

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

CLIENTES,

5
g
-
5=
a2
8_% § Fecha inicio analisis 19/06/2024.
52y
5%5 PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS | UNIDADES
<OQ
g g é Caracteres microbiolégicos
% % 5 Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 180 u.f.c./mL
WS Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
2%7 C/48h)
3355
2B —|
u égﬁ # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
3< Cl FECHA DE TOMA: 18/06/2024 HORA 07:33
'uw:gﬁ Cloro 0.71 ppm
©3g
< © .
§§§§ OBSERVACIONES
25 g g Seguimiento de incidencia. ANALISIS N°: 7877361.
3 Egg Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..
gE%S
g ~ ’ . .z e . .
: © § Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
B887® responsable de dicha informacién, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe sélo afecta a la muestra
z @ analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.
56 El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

MADRID, C:

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
certificadora.

FIDALGO ALVAREZ, G
MADRID, L

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O

Emitido en Madrid, 24 de Junio de 2024

IDCES-09765057Q, SN

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER=

ENSAYO
1SO 17025
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Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 1817322 ENP8A-46F22-09L8R BOFFA446ACD25DCD40B256BD9159A9802C5EA785) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el cédigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://aytobenavente.org Firmado por : 1. C:
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DOCUMENTO IDENTIFICADORES

bOC_DEFECTO_RESNET: ANALITICAS Benavente  NUMero de la anotacion: 8985, Fecha de entrada: 02/09/2024 16:36
_JUNIO.pdf -:00

FIRMAS ESTADO
INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: ENP8A-46F22-0O9L8R
Pagina 11 de 13

4 INTERLAB

Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°; 3928678

ANALISIS N°: 8097129

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

_E # DENOMINACION MUESTRA: Benavente Depésito La Mota
’E S DESCRIPCION MUESTRA: Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), conteniendo agua de consumo
%g FECHA RECEPCION: 19/06/2024

g FECHA FINALIZACION: 24/06/2024

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

CLIENTES,

5
g
-
5=
a2
8_% § Fecha inicio analisis 19/06/2024.
52y
5%5 PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS | UNIDADES
<OQ
g g é Caracteres microbiolégicos
% % 5 Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 210 u.f.c./mL
WS Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
2%7 C/48h)
3355
2B —|
u égﬁ # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
3< Cl FECHA DE TOMA: 18/06/2024 HORA 08:45
'uw:gﬁ Cloro 0.82 ppm
©3g
< © .
§§§§ OBSERVACIONES
25 g g Seguimiento de incidencia. ANALISIS N°: 7877288.
3 Egg Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..
gE%S
g ~ ’ . .z e . .
: © § Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
B887® responsable de dicha informacién, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe sélo afecta a la muestra
z @ analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.
56 El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

MADRID, C:

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
certificadora.

FIDALGO ALVAREZ, G
MADRID, L

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O

Emitido en Madrid, 24 de Junio de 2024

IDCES-09765057Q, SN

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER=

ENSAYO
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INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES
Pagina 1 de 1

VATES-A66141169, T:
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FIRMAS ESTADO
INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: ENP8A-46F22-0O9L8R
Pagina 12 de 13

4 INTERLAB

Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3935737

ANALISIS N°: 8097132

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE

DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

# DENOMINACION MUESTRA: Benavente Grifo Oficina C/Maragatos

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCION: 27/06/2024

FECHA FINALIZACION: 1/07/2024

Notario:
=AC

AB82743287, OU

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio analisis 27/06/2024.

PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Caracteres microbiolégicos

Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 0 u.f.c./mL
Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
C/48h)

# INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 26/06/2024 HORA 08:40
Cloro 0.62 ppm

OBSERVACIONES

Seguimiento de incidencia. ANALISIS N°: 7877361.
Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..

CLIENTES,

VATES-A82743287, SERIALNUMBER

09765057Q MARIA DEL CARMEN FIDALGO (R: A66141169), Description

"AQUONA, GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.", OU

AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97

=ES, O
MARIA DEL CARMEN, CN
ES) el 02/09/2024 16:35:34.

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe sélo afecta a la muestra
analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicién del cliente.

MADRID, C:

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
certificadora.

FIDALGO ALVAREZ, G
MADRID, L

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O

Emitido en Madrid, 1 de Julio de 2024

IDCES-09765057Q, SN

COORDINADORA DE CLIENTES, SERIALNUMBER=

JESUS MARTINEZ-CORTES GIMENO/Num Protocolo: 2560/Fecha Otorgamiento: 05-12-2023 (CN:
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verificacion puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web: https://aytobenavente.org Firmado por : 1. C:
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FIRMAS ESTADO
INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS

Cédigo para validacion: ENP8A-46F22-0O9L8R
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4 INTERLAB

Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°; 3935736

ANALISIS N°: 8097131

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

Q
_c_;w‘ # DENOMINACION MUESTRA: Benavente Depoésito La Mota
§ S DESCRIPCION MUESTRA: Plastico estéril 500mL (Na2S203)(1), conteniendo agua de consumo
.Zég FECHA RECEPCION: 27/06/2024

25 FECHA FINALIZACION: 1/07/2024

ng<

geg

E;é Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con

282 sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

3z Fecha inicio andlisis 27/06/2024.
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7@%5 PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS | UNIDADES
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g g é Caracteres microbiolégicos

% % 5 Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 0 u.f.c./mL

WS Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°

2371 Clagh)
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u Eﬁ # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

3< Cl FECHA DE TOMA: 26/06/2024 HORA 09:00

ggﬁ Cloro 0.71 ppm
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Sg%; OBSERVACIONES
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25 =g Seguimiento de incidencia. ANALISIS N°: 7877288.

3 Egg Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..
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: © § Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
B887® responsable de dicha informacién, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditacion. Este informe sélo afecta a la muestra
z @ analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.

56 El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
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Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
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Emitido en Madrid, 1 de Julio de 2024
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