E Aquagest

Boletin de analisis

Péaginan° 1

N° Anélisis Tipo de anélisis Fecha inicio Fecha finalizacién Fecha elaboracién
0 2620 Autocontrol 26/05/2009 28/05/2009 02/06/2009
%)
% Solicitante
zZ
< AQUAGEST S.A
Ref. Muestra Fecha muestra Hora muestra Muestra tomada por: Fecharecep. Hora recep.
E 0310-366 25/05/2009 10:45 PERSONAL INTERESADO 26/05/2009 09:30
ﬂ Localidad Punto de muestreo Tipo punto muestreo Temp °C
)
= BENAVENTE Oficina Red de Distribucién 19.6
‘ Cad. ‘ ‘ Parametro ‘ ‘ R.D. 140/03 ‘ ‘ Valor cuantificado ‘ ‘ Unidades ‘ ‘ Método ensayo
Parametros Microbioldgicos
001 Escherichia coli 0 0 UFC en 100 ml IE-07
Parédmetros Indicadores
031 Bacterias coliformes 0 0 UFC IE-07
034 Amonio 0,5 0,02 mgl/l IE-05
037 Cloro libre residual 1,0 0,50 mg/| IE-30
039 Color 15 <1 mg/l Pt/Co IE-12
040 Conductividad 2500 606 uS/cm-1 a 20° IE-01
043 Olor 3 <1 Ind. Diluc. a25° IE-10
045 pH 6.5->9.5 8,07 uUnd. pH IE-08
046 Sabor 3 <1 Ind. Diluc. a 25° |E-11
049R  Turbidez (Red) 5 0,06 UNF IE-09

Observaciones

Calificacién Sanitaria

APTO PARA EL CONSUMO, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACION VIGENTE(R.D.140/2003) Y LAS DETERMINACIONES

EFECTUADAS

En ZAMORA, a2 de junio de 2009

Laboratorio  AQUAGEST 097 ZA AVD REQUEJO S/N ZAMORA
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