: Aquagest

LABORATORIO VALLADOLID

INFORME DE ENSAYO

—SOLICITANTE
AQUAGEST, S.A. (Zamora)

Av Portugal, 9, bajo 49016 Zamora Zamora

~ DATOS DE LA MUESTRA

Observaciones de la muestra

Referencia del laboratorio Referencia del solicitante

22451 Pablo Ruiz Picaso, 36, 2° D
Tipo de muestra Fecha de recepcion
Agua Consumo Humano 18-04-2012

Muestra de agua de consumo humano recibida en 2 envases de plastico, uno de ellos con tiosulfato de sodio, con un volumen total de 1000

mL.

—ANALISIS
Tipo de andlisis Fecha inicio Fecha finalizacion Fecha autorizacion
Control grifo sin metales RD140/2003 18-04-2012 25-04-2012 25-04-2012

~INFORMACION FACILITADA POR EL SOLICITANTE

Fecha de la muestra Muestra tomada por
17-04-2012 Aquagest Zamora

Muestra tomada en

Localidad Punto de muestreo

Benavente Pablo Ruiz Picaso, 36.

Tipo de punto

Grifo/Instalacién Interior

DATOS ANALITICOS

Microbiolégicos

Recuento de Bacterias Coliformes 0 0 UFC/100ml VA-IEE-T/L-M-13
Recuento de Escherichia coli 0 0 UFC/100 ml VA-IEE-T/L-M-13
Fisico-Quimico

* Conductividad 2500 74 uS/cm 20°C VA-IEE-T/L-FQ-00
Color 15 <5 mg/l Pt/Co VA-IEE-T/L-FQ-03
Turbidez RED 5 0.6 UNF VA-IEE-T/L-FQ-01

* Olor 3 0 Ind. Diluc VA-IEE-T/L-FQ-09

* Sabor 3 0 Ind. Diluc VA-IEE-T/L-FQ-09

* pH 6.5/9.5 7.9 unidad pH VA-IEE-T/L-FQ-02
Inorganicos

* Amonio 0.50 <0.15 mg/l VA-IEE-T/L-I-05
Cloro libre residual RED 1.0 <0.10 mg/l VA-IEE-T/L-I-08
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: Aquagest ENAC

LABORATORIO VALLADOLID
DATOS ANALITICOS

Metales Totales

Cobre 2.0 0.043 mg /I VA-IEE-T/L-ICP-00
Hierro 200 119 ug /1 VA-IEE-T/L-ICP-00

—Observaciones

Val6r paramétrico establecido en:
"Real Decreto 140/2003, por el que se establecen lo s criterios sanitarios de la calidad del agua de co  nsumo humano"

En Valladolid, a 25/04/2012

Isabel Pérez Cuesta Belén Autran Cerqueira
Responsable Técnico Jefe de Laboratorio

* Los ensayos marcados en este informe no estan incluidos en el alcance de acreditacion del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

Este informe no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion del Laboratorio Valladolid. Sélo el informe firmado e impreso por
el Laboratorio Valladolid tiene el reconocimiento del laboratorio.

Estos resultados sdlo responden a los andlisis de la muestra referenciada.

De la toma de la muestra, de su transporte, asi como del recipiente que la contenia no se hace responsable el laboratorio, excepto en los
casos que la toma haya sido realizada por el propio laboratorio.
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