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FIRMAS ESTADO
INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS
Cédigo para validacion: TBV38-75ZUV-001MW

Fecha de emision: 22 de Junio de 2023 a las 13:14:40
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# INTERLAB

ENSAYO

o 110N £33 Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3581933

ANALISIS Ne: 7378553

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

° § POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
s <3 # DENOMINACION MUESTRA: Red Benavente
g,,é g DESCRIPCION MUESTRA: Plastico estéril 500 mL (Tiosulf. Sddico)(1), conteniendo agua de consumo
223 FECHA RECEPCION: 25/05/2023
£E02=
s8-8 FECHA FINALIZACION Y EMISION: 29/05/2023
S2HE
490 =
_E%"?S Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
® g% sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:
23 Fecha inicio analisis 25/05/2023.
% PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
3 Caracteres microbiol6gicos
Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 23 u.f.c./mL
Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
C/48h)

# INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 24/05/2023 HORA 08:00
Cloro 0.54 ppm

OBSERVACIONES

"AQUONA, GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.", OU
VATES-A82743287, SERIALNUMBER

44816467R NICOLAS ESMORIS (R: A66141169), Description:

oes " - =
FER Muestra de confirmacién. ANALISIS N°: 6708131. _ .
TR 2 Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..
na
Z0
o~
g% # Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
5% responsable de dicha informacion. Este informe solo afecta a la muestra analizada tal como se recibi6 y s6lo podra reproducirse
2 zg parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.
11 o . . . . . . Rye .
w_g . El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
z =l
Q< m
aoa
§%§ Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.
8
005
xgd
% ; Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
W ¢ W certificadora.

Emitido en Madrid, 29 de Mayo de 2023
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FIRMAS ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS
Cédigo para validacion: TBV38-75ZUV-001MW

Fecha de emision: 22 de Junio de 2023 a las 13:14:40
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# INTERLAB

N 1190/ E2327 Informe de analisis

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacién de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3575843

ANALISIS N°: 6708131

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE

DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

# DENOMINACION MUESTRA: Red Benavente

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500 mL(1), Plastico estéril 500 mL (Tiosulf. Sédico)(1), conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCION: 17/05/2023

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 22/05/2023

CONCESIONES,
Notario: ANDRES VILLANUEVA

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

GERENTE CYL ZONA OESTE, SERIALNUMBER:

OREA/Num Protocolo: 1096/Fecha Otorgamiento: 14-07-2016 (CN:

see current address at https://www.camerfirma.com/address, S:

VATES-A66141169, T:

INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES Pagina 1 de 2
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@ ©

3323 Fecha inicio analisis 17/05/2023.

S5k

SIEY 7 7

2255 PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS | UNIDADES
@ Hhos

g S ;E Caracteres organolépticos

sWouw

@ 2 gg Color IE-T/L-026 (UVIVIS) 8+ 12% mg/L Pt/Co
238 3 * Olor MAD-G-PE-0257 Olor 0 Ind. de dil.
.§ E ex * Sabor MAD-G-PE-0256 Sabor 0 Ind. de dil.
i3 g o Turbidez IE-T/L-228 (Turbidimetria) 4 0.6+18%  UNF

E % 5 § Caracteres Fisico-Quimicos

gg §§ Amonio MAD-E-PE-0003 (UVIVIS FIAS) 05 <0.05+12% mg/L
%%%E Cloro residual libre IE-T/L-188 (UV/VIS) 1 0.46 +13%  mg/L

& E z i Conductividad a 20°C IE-T/L-042 (Electrometria) 2500 96 + 6.5% pS/cm

3 umJ'§ E pH |IE-T/L-024 (Potenciometria) 6.5-9.5 7.8+0.1 U. pH.

© 0

g ; ﬁ% Caracteres microbiolégicos

% z; Bacterias coliformes UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
S€3< membrana

QEQEy Enterococos UNE-EN ISO 7899-2:2001 (Filtracién 0 0 u.f.c./100 mL
E Mﬁ E sobre membrana)

Sg3Z Escherichia coli UNE-EN-I1SO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
§ 2 § % _ ‘ _ membrana _

28988 Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 116 u.f.c./mL
ey gﬂ' Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°

§228° clagh)

-7

SELZH

© - Z 2

g ;’@ g # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

fsbid FECHA DE TOMA: 16/05/2023 HORA 09:30

25223

% %gg OBSERVACIONES

3 g g Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..

8 11 i T

QEYS

35=¢ # Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacién suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
BEZQ responsable de dicha informacién. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibi6 y sélo podra reproducirse
BESZS parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

E § El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

E

2

H

2

=

i

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://aytobenavente.org Firmado por : 1. C:
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Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad

certificadora.
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BEN_DOCUMENTO DE ENTRADA.: ANEXOLANALITIcAs  NUMero de la anotacion: 6680, Fecha de entrada: 21/06/2023 14:51
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FIRMAS ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS
Cédigo para validacion: TBV38-75ZUV-001MW

Fecha de emision: 22 de Junio de 2023 a las 13:14:40
Péagina 4 de 13

# INTERLAB

Informe de analisis

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3575840

ANALISIS N°: 6707673

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

# DENOMINACION MUESTRA: Benavente Depésito La Corufia

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500 mL(1), Plastico estéril 500 mL (Tiosulf. Sédico)(1), Tubo estéril 50 mL(1), conteniendo
agua de consumo

FECHA RECEPCION: 17/05/2023
FECHA FINALIZACION Y EMISION: 22/05/2023

CONCESIONES,
Notario: ANDRES VILLANUEVA

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe solo afecta a la muestra analizada tal como se recibi6 y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

GERENTE CYL ZONA OESTE, SERIALNUMBER:

OREA/Num Protocolo: 1096/Fecha Otorgamiento: 14-07-2016 (CN:

see current address at https://www.camerfirma.com/address, S:

VATES-A66141169, T:

INTERLAB LABORATORIOS, S.L. CIF B-87443032 C/ Sta. Leonor, 39. 28037 Madrid Tel.: 911844211 WWW.INTERLAB.ES Pagina 1 de 2

=
g
ES
@ ©
32 3 sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:
oty Fecha inicio andlisis 17/05/2023.
S<EQY
2d5%
§ E a § PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
20 =M
§ wa § Caracteres organolépticos
lnd =
LEEE Color IE-T/L-026 (UVIVIS) 15 7+12% mg/L Pt/Co
EgiZ * Olor MAD-G-PE-0257 Olor 3 0 Ind. de dil.
o ~uw .
E .% g9 * Sabor MAD-G-PE-0256 Sabor 3 0 Ind. de dil.
*g I % 8 Turbidez |IE-T/L-228 (Turbidimetria) 0.8 0.5+ 18% UNF
swiy
< gz g Caracteres Fisico-Quimicos
©Z 3%
gégﬁ Amonio MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS) 05 <0.05+12% mglL
§9§§ Cloro residual libre IE-T/L-188 (UVIVIS) 0.46 +13%  mg/L
% oF '3’: Conductividad a 20°C IE-T/L-042 (Electrometria) 2500 96 £6.5%  uS/cm
g8 §§ IE-T/L-024 (Potenciometria) 6.5-9.5 78+0.1 U. pH.
> =
5702
g ‘§2’ Aluminio IE-T/L-255 (ICP-MS) 200 154 +12%  pg/L
® = .
i %%E Caracteres microbiol6gicos
Oo0Xn
] z’g 3 Bacterias coliformes UNE-EN-I1SO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
£gedg membrana
8ol ﬁ% Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189:2017 (Células 0 0 u.f.c./100 mL
Q 2 25 vegetativas y esporas) (Filtr. Membrana)
s 9g® Enterococos UNE-EN ISO 7899-2:2001 (Filtracién 0 0 u.f.c./100 mL
gElod sobre membrana)
85633 Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
difuz membrana
88323 Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 0 u.f.c./mL
pggsl Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
ghg C/48h)
e H
35829
§Ersh # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
§' c FECHA DE TOMA: 16/05/2023 HORA 08:00
LEZH
=) =
23ES OBSERVACIONES
5 % Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..
E
g
£
2
i

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://aytobenavente.org Firmado por : 1. C:
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DATOS GENERALES

INFORME N°: 3575840

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.
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Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad

certificadora.
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FIRMAS ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS
Cédigo para validacion: TBV38-75ZUV-001MW

Fecha de emision: 22 de Junio de 2023 a las 13:14:40
Péagina 6 de 13

# INTERLAB

Informe de analisis

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3575841

ANALISIS N°: 6708044

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

# DENOMINACION MUESTRA: Benavente Depésito La Mota

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500 mL(1), Plastico estéril 500 mL (Tiosulf. Sédico)(1), Tubo estéril 50 mL(1), conteniendo
agua de consumo

FECHA RECEPCION: 17/05/2023
FECHA FINALIZACION Y EMISION: 22/05/2023

CONCESIONES,
Notario: ANDRES VILLANUEVA

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con

2
o
2; 3 sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:
Wi Fecha inicio andlisis 17/05/2023.
<5
I5%
E g9 PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
o=l
a8 % g Caracteres organolépticos
(253
§§g Color IE-T/L-026 (UV/VIS) 6 +12% mg/L Pt/Co
z : E * Olor MAD-G-PE-0257 Olor 0 Ind. de dil.
ex .
.% g9 * Sabor MAD-G-PE-0256 Sabor 0 Ind. de dil.
I % 8 Turbidez |IE-T/L-228 (Turbidimetria) 4 0.4 +18% UNF
Wi
gzg Caracteres Fisico-Quimicos
§8ﬁ’3 Amonio MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS) 0.5 <0.05+12% mg/L
I
9§§ Cloro residual libre IE-T/L-188 (UVIVIS) 1 0.28+13%  mgiL
2%5 Conductividad a 20°C IE-T/L-042 (Electrometria) 2500 97 £6.5%  uS/cm
W §§ IE-T/L-024 (Potenciometria) 6.5-9.5 7.7+0.1 U. pH.
=
69
52 Aluminio IE-T/L-255 (ICP-MS) 200 138+12%  pg/L
= .
% 8 Caracteres microbiol6gicos
Oxn
z’g 3 Bacterias coliformes UNE-EN-I1SO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
8388 membrana
3 ﬁ% Enterococos UNE-EN ISO 7899-2:2001 (Filtracion 0 0 u.f.c./100 mL
293 sobre membrana)
9g® Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308:1(2014) Filtracion de 0 0 u.f.c./100 mL
g o membrana
535 Microorganismos aerobios a 22°C UNE-EN-ISO 6222:1999 (Siembra Masa: 100 1 u.f.c./mL
ghz Agar Extracto Levadura.22°C/72h - 36°
ERE: Cl4gh)
hiz # INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
Q [a)
e § g FECHA DE TOMA: 16/05/2023 HORA 08:30
< I
=
g OBSERVACIONES
= Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado..
<
o
Q
< ~ . . .z .. . .

# Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe sélo afecta a la muestra analizada tal como se recibi6 y solo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simén De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.
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M LABAQUA

ENSAYO

NS 1001, E285 Informe de analisis

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3582532
ANALISIS N°: 7442672

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

2
@

8 2 . .
8 §'<ZE # DENOMINACION MUESTRA: Rio Orbigo Benavente
g w§ g DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500 mL(1), Plastico estéril 500 mL (Tiosulf. S6dico)(2), Tubo estéril 15 mL(2), Tubo estéril 15
oLz mL (HNO3)(1), Tubo estéril 50 ml (NaOH)(1), Vial 50 mL (Na2S203)(3), Vidrio de 50 mL(1), Vidrio
£2 = topacio 250mL (Tiosulfato sodico)(1), conteniendo agua de captacion
2040k FECHA RECEPCION: 5/05/2023
é@%% FECHA FINALIZACION Y EMISION: 30/05/2023
=2
HEE
£5 §§ Andlisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditacion ENAC n° 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind.
g L Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:
£38g Fecha inicio anélisis 5/05/2023.
8 b @é PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
—0d
“84 g g g Caracteres organolépticos
E % ﬁ § Color A-A-PE-0032 Sonda Multiparamétrica 6.2+ 18% mg/L Pt/Co
o Sath * Olor A-A-PE-0014 Diluciéon 1 Ind. de dil.
g% § 2 * Sabor A-A-PE-0015 Dilucién 1 Ind. de dil.
£4 ég Turbidez A-A-PE-0032 Sonda Multiparamétrica 1.03+19%  UNF
g %g § Caracteres Fisico-Quimicos
S20Q
§2§'§ Amonio A-C-PE-0023 Espectrofotometria <0.05+25% mg/L
FEEE absorcion
ggg; Carbono organico total A-F-PE-0001 Combustion - FTIR 24+15%  mg/L
£935 Cianuros totales A-F-PE-0057 SFA <5+28%  pg/lL
g 9 ‘{3 Cloro residual combinado A-C-PE-0018 Espectrofotometria <0.05+21% mg/L
55% v absorcion
& §8§ o Cloro residual libre A-C-PE-0018 Espectrofotometria <0.05+17% mg/L
5 %E Eg absorcion
8 ggg 3 Indice de Langelier A-F-PE-0044 Célculo -0.03+23% -
28208 Bicarbonatos A-A-PE-0033 Valorador Metrohm 131.1+£12% mglL
§§ o E § Calcio A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS 35.1+12% mg/L
ggg g3 Carbonatos A-A-PE-0033 Valorador Metrohm <20+13% mg/L
ggﬁ oa Conductividad a 20°C A-A-PE-0032 Sonda Multiparamétrica 297 £12%  uSlcm
3% % § S pH A-A-PE-0032 Sonda Multiparamétrica 7.7+0.1 U. pH.
g % E§ % * Temperatura A-A-PE-0016 Termometria 224 °C
85322 Nitritos A-C-PE-0010 Espectrofotometria 0.10+13% mg/L
nLg g2 absorcion
§§ g 3 % Oxidabilidad A-A-PE-0008 Oxidabilidad Permanganato 213+17% mg O,/L

00O
§§ ﬁ 2 % Cationes Mayoritarios
SSh<wn
$Egzy Sodio A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS 10.0£12%  mglL
Ebs
REIUE Aniones
gi53¢
28 ﬁg S Bromatos A-BV-PE-0037 HPLC-Conductividad <3.0+23.9% pg/L
g8y IE Cloruros A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad 222+13.0% mg/L
8°y % § Fluoruros A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad <0.10+12.9% mg/L
&o-:g % & é Nitratos A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad 83+13.1% mg/L
e ; 33 Sulfatos A-BV-PE-0001 HPLC-Conductividad 27.5+13.1% mg/L
D gz2W
g;g Eﬁ Aluminio A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS 11 +13% ug/L
§R0SE
8:83¢
35553
8388
gagatf
28443

oE 8¢
;';@ <|>‘( E é' LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Péagina 1 de 4
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* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

DATOS GENERALES
INFORME N°: 3582532

PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES

. Antimonio A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <2+13% pg/L
o § Arsenico A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <2+12% pg/L
s §'<ZE Boro A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <10+13% pg/L
§m§§ Cadmio A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <1+12% pg/L
§53§ Cobre A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <2+12% pg/L
§§3§ Cromo A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <2+12% pg/L
f%§§ Hierro A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS 128+12%  pg/L
£ TZ3 Manganeso A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS 21+ 12% Mg/l
° o%% Mercurio A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <0.20+13% pg/L
fg’g §§ Niquel A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <2+12%  pglL
2<£8 Plomo A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <2+12%  pg/L
éggé Selenio A-D-PE-0026-1 Metales ICP-MS <2+12% pg/L
EE%% 1,2-Dicloroetano A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS <05£271% pg/L
HiRE Suma de Tricloroeteno y A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS <1.0 Ho/L
FwEl Tetracloroeteno
3 %; Tetracloroeteno A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS <05+273% pg/L
g E 5 § Tricloroeteno A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS <05+27.8% pg/L
é%g g Suma de Trihalometanos A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS <20 pg/L
H E z i Bromodiclorometano A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS <05+27.3% pg/L
8 umJ'§ E Bromoformo A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS <05+27.4% pg/L
§ ) % o Cloroformo A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS <05+26.8% pg/L
%; 32 Dibromoclorometano A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS <05+£27.7% ug/L
%E % g 8 Benceno A-BV-PE-0015 PyT GC-MS <02+24% pg/L
58208 Benzo-a-pireno BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0001 +40 % pg/L
%%Z&% Suma de 4 Hidrocarburos BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.010+37 % pg/L
55050 Aromaticos Policiclicos
Qezom Benzo-(g,h,i)-perileno BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS < 0.0005 % 40 % pg/L
E; % § (2 Benzo-b-fluoranteno BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0001 +40 % pg/L
E; E§ g Benzo-k-fluoranteno BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0001 +40 % ug/L
g‘g % § % Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS < 0.0005 + 40 % ug/L
=5 E § 2 Suma de plaguicidas CALCULO SUMA 0.46 ug/lL
§§ g < & a-HCH BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 + 40 % ug/L
5g2%f Alaclor BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % pg/L
g g E g E Aldrin BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 £ 40 % ug/L
% g %é % Ametrina Q—g%ﬂ-gE-OMQ Inyeccién directa HPLC- <0.03+24% pg/L
o au T E -
%;‘;Eé% AMPA A-BS-PE-0073 Derivatizacion-SPE ON 0.334£22% g/l
Eg Q g 5 LINE-HPLC-MS-MS
gs § & § Atrazina A-BS-PE-0049 Inyeccién directa HPLC- <0.01+32% pg/L
sisis S-S
sEa ;gg b-HCH BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +£40 % ug/L
%E 'UZ_J £ Cianazina A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- <0.03+27% pg/L
28588 MS-MS
%g% E % LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Poligono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com Pagina 2 de 4
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ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

CONCESIONES,

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL

=Notario: ANDRES VILLANUEVA

A82743287, OU

"AQUONA, GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.", OU

VATES-A82743287, SERIALNUMBER

ES, O=
44816467R NICOLAS ESMORIS (R: A66141169), Description:

NICOLAS, CN:

AC CAMERFIRMA S.A,, OID.2.5.4.97:

ES) el 21/06/2023 14:50:58.

ESMORIS CENDON, G

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O:

IDCES-44816467R, SN
MADRID, L=MADRID, C:

GERENTE CYL ZONA OESTE, SERIALNUMBER:

see current address at https://www.camerfirma.com/address, S:

VATES-A66141169, T:

ENSAYO
1SO 17025
N° 109/LE285

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacién de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3582532

M LABAQUA

PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES

Cipermetrinas Mezcla de BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS < 0.0005 + 34 % pg/L
Isémeros
* Ciprazina A-BS-PE-0038 SBSE-GC-MS < 0.0500 pg/L
Clorpirifés BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % ug/L
* Clortaldimetil A-BS-PE-0038 SBSE-GC-MS <0.0100 pg/L
Clortoluron A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- <0.03+24% pg/L
MS-MS
d-HCH BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 + 40 % pg/L
Diazinén BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % ug/L
Dieldrin BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % pg/L
Endosulfan | BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS < 0.0005 +40 % ug/L
Endosulfan 11 BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS < 0.0005 + 40 % pg/L
Endosulfan sulfato BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % pg/L
Endrin BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % ug/L
Glifosato A-BS-PE-0073 Derivatizacion-SPE ON 0.069 £22%  ug/L
LINE-HPLC-MS-MS
Heptaclor BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % ug/L
Heptaclor epéxido BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % pg/L
Hexaclorobenceno BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 + 30 % pg/L
Lindano BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % ug/L
Linuron A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- <0.03+24% pg/L
MS-MS
Metolaclor BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS 0.0310+£40% pug/L
Metribuzina A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- <0.03+20% pg/L
MS-MS
o,p'-DDT BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS < 0.0005 +40 % ug/L
p,p'-DDD BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % pg/L
p,p'-DDE BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % pg/L
p,p'-DDT BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % ug/L
Prometrina A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- <0.03+36% pg/L
MS-MS
Propazina A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- <0.03+33% ug/L
MS-MS
Simazina A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- <0.01+32% pg/L
MS-MS
Terbutilazina A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- 0.02+32%  pug/L
MS-MS
Terbutrina BS/0079-Halogenados SBSE-MSMS <0.0010 +40 % pg/L
* Tetradifon A-BS-PE-0038 SBSE-GC-MS < 0.0500 pg/L
Suma de microcistinas A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- <1.00+25% pg/L
MS-MS
Microcistina-LA A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- <0.25+21% pg/L
MS-MS
Microcistina-LR A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- <0.25+21% pg/L
MS-MS
Microcistina-RR A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- <0.25+21% pg/L
MS-MS
Microcistina-YR A-BS-PE-0049 Inyeccion directa HPLC- <0.25+21% pg/L
MS-MS
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M LABAQUA

ENSAYO
1SO 17025
N° 109/LE285

* Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacién de ENAC.

DATOS GENERALES ‘

INFORME N°: 3582532

PARAMETROS METODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES

| E. de tratamiento y espec. de producto
% Acrilamida A-BS-PE-0086 Inyeccion directa HPLC- <0.05+29% ug/L
< ’<ZE MS-MS
ﬂ§§ Cloruro de vinilo A-BV-PE-0063 PyT-GC-MS <0.1+254% pg/L
53; Epiclorhidrina A-BV-PE-0063 PyT-GC-MS <0.03+27% pg/L
§§§ Bacterias coliformes A-E-PE-0119 Filtracién membrana 6 u.f.c./100 mL
89 Clostridium perfringens A-E-PE-0048. Filtr. Membrana. 0 u.f.c./100 mL
§é Colifagos somaticos UNE-EN ISO 10705-2 50 <1 u.f.p./mL
£ Enterococos UNE-EN ISO 7899-2:2000 1 u.f.c./100 mL
g Escherichia coli A-E-PE-0120 Filtracion membrana 1 u.f.c./100 mL
g Microorganismos aerobios a 22°C SO 6222:1999 680 u.f.c./mL

# INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 3/05/2023

OBSERVACIONES

Resultados colifagos somaticos: de 1 a 2 ufp se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufp como recuento estimado.
Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado
Microorganismos aerobios: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubacion a 22°C durante 72 horas.
Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

"AQUONA, GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.", OU

44816467R NICOLAS ESMORIS (R: A66141169), Description:
VATES-A82743287, SERIALNUMBER

o} 5 ~ ’ . .z s . .
9 E # Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
TR RN responsable de dicha informacion. Este informe solo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y so6lo podra reproducirse
18 parcialmente con la autorizacion por escrito del laboratorio.
o . . . . . . . g .
g<j El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposicion del cliente.
<< N
ER
z %§ Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Ricardo Pedraza Berenguer, Director Técnico: Francisco Garcia Andreu.
Oxn
Z23
§O§ Documento firmado electronicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raiz de entidad
geg certificadora.
s
[
xgn
g - Emitido en ALICANTE, 30 de Mayo de 2023
w w
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# INTERLAB

Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3561703

ANALISIS Ne: 7438140

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE

DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

DENOMINACION MUESTRA: Entrada Depdsito La Corufia

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500 mL(1), conteniendo aguas continentales
FECHA RECEPCION: 4/05/2023

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 5/05/2023

CONCESIONES,

firmas. Mediante el cédigo de

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid con sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio andlisis 4/05/2023.

PARAMETROS METODOS RESULTADOS UNIDADES

Aluminio IE-T/L-255 (ICP-MS) 112 Hg/L

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 2/05/2023 HORA 11:15
cloro 0.04ppm

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL

Notario: ANDRES VILLANUEVA

-AB82743287, OU

Los apartados sefialados con el simbolo # corresponde a informacion suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha informacion. Este informe solo afecta a la muestra analizada tal como se recibid y s6lo podra reproducirse
parcialmente con la autorizacién por escrito del laboratorio.
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FIRMAS ESTADO
INCLUYE FIRMA EXTERNA

OTROS DATOS
Cédigo para validacion: TBV38-75ZUV-001MW

Fecha de emision: 22 de Junio de 2023 a las 13:14:40
Péagina 13 de 13

# INTERLAB

ENSAYO

o 110N £33 Informe de analisis

DATOS GENERALES

INFORME N°: 3561711

ANALISIS Ne: 7456295

MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE

DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS

POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)

# DENOMINACION MUESTRA: Benavente Depdsito La Corufia

DESCRIPCION MUESTRA: Plastico de 500 mL(1), conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCION: 4/05/2023

FECHA FINALIZACION Y EMISION: 5/05/2023

CONCESIONES,

firmas. Mediante el cédigo de

Andlisis realizado por INTERLAB Madrid. Ensayos cubiertos por la acreditacién ENAC n° 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con
sede en C/Santa Leonor, 39 12 planta, 28037 Madrid:

Fecha inicio analisis 4/05/2023.

RD3/2023 | RESULTADOS

Aluminio IE-T/L-255 (ICP-MS) 200 124+12%  pglL

# INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 2/05/2023 HORA 11:15
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