
ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 8868168
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
# DENOMINACIÓN MUESTRA: Benavente Depósito La Coruña
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico estéril 500mL (Na2S2O3)(1), conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCIÓN: 9/07/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 10/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285;  C/Santa Leonor, 39 1ª
planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 9/07/2025.

PARÁMETROS MÉTODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Caracteres microbiológicos
Colífagos somáticos UNE EN ISO 10705-2:2002 0 0 u.f.p./100mL

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 8/07/2025  HORA 08:15
cloro 0.65ppm

OBSERVACIONES
El procedimiento de siembra empleado en el ensayo de colífagos somáticos es el 11.2 (procedimiento normalizado), tras una etapa
de concentración de la muestras por filtración
Resultado de Colífagos: de 1 a 2 ufp se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufp como recuento estimado.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra
analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad
certificadora.

Emitido en Madrid, 10 de Julio de 2025

INFORME Nº: 4330713

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 8566004
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
# DENOMINACIÓN MUESTRA: Benavente Depósito La Coruña
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500mL(1), Plástico estéril 500mL (Na2S2O3)(1), Tubo estéril 15 mL (HNO3)(1), conteniendo

agua de consumo
FECHA RECEPCIÓN: 9/07/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 14/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285;  C/Santa Leonor, 39 1ª
planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 9/07/2025.

PARÁMETROS MÉTODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Caracteres organolépticos
Color PE-COR-006 5 ± 12% mg/L Pt/Co
* Olor PE-COR-089 1 Ind. de dil.
* Sabor PE-COR-090 1 Ind. de dil.
Turbidez PE-COR-003 0.8 0.3 ± 18% UNF
Caracteres Físico-Químicos
Amonio MAD-E-PE-0003 0.50 < 0.05 ± 12% mg/L
Cloro residual libre PE-COR-009 0.33 ± 13% mg/L
Conductividad a 20ºC PE-COR-002 2500 89 ± 7.9% µS/cm
pH PE-COR-001 6.5-9.5 7.2 ± 0.1 U. pH.
Metales
Aluminio PE-COR-023 200 100 ± 12% µg/L
Caracteres microbiológicos
Bacterias coliformes UNE-EN-ISO 9308:1(2014)/A1:2017 0 0 u.f.c./100 mL
Clostridium perfringens UNE-EN ISO 14189:2017 0 0 u.f.c./100 mL
Enterococos UNE-EN ISO 7899-2:2001 0 0 u.f.c./100 mL
Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308:1(2014)/A1:2017 0 0 u.f.c./100 mL
Microorganismos aerobios a 22ºC UNE-EN-ISO 6222:1999 100 19 u.f.c./mL

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 8/07/2025  HORA 08:15
cloro 0.65ppm

OBSERVACIONES
El ensayo de Clostridium perfringens incluye las formas vegetativas y sus esporas
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado
Microorganismos aerobios a 22ºC: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22 ºC durante 68
horas..
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra
analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

INFORME Nº: 4334740

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Esther Sesmilo Carrasco, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad
certificadora.

Emitido en Madrid, 14 de Julio de 2025

INFORME Nº: 4334740

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 8700731
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
# DENOMINACIÓN MUESTRA: Benavente Depósito La Coruña
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Vidrio topacio 250mL (Tiosulfato sodico)(1), conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCIÓN: 9/07/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 21/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285;  C/Santa Leonor, 39 1ª
planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 9/07/2025.

PARÁMETROS MÉTODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Fármacos
Azitromicina PE-COR-037 100 < 30 ± 30% ng/L
Diclofenac PE-COR-037 100 < 30 ± 30% ng/L
Alquilfenoles
Nonilfenol PE-COR-029 300 < 90 ± 31% ng/L
Hormonas y derivados
b-Estradiol PE-COR-029 1 < 1 ± 32% ng/L

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 8/07/2025  HORA 08:15
cloro 0.65ppm

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra
analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Esther Sesmilo Carrasco, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad
certificadora.

Emitido en Madrid, 21 de Julio de 2025

INFORME Nº: 4344539

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 8565969
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
# DENOMINACIÓN MUESTRA: Benavente Depósito La Mota
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500mL(1), Plástico estéril 500mL (Na2S2O3)(1), Tubo esteril 50mL (HNO3)(1), conteniendo

agua de consumo
FECHA RECEPCIÓN: 9/07/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 14/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285;  C/Santa Leonor, 39 1ª
planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 9/07/2025.

PARÁMETROS MÉTODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Caracteres organolépticos
Color PE-COR-006 4 ± 12% mg/L Pt/Co
* Olor PE-COR-089 1 Ind. de dil.
* Sabor PE-COR-090 1 Ind. de dil.
Turbidez PE-COR-003 4 0.2 ± 18% UNF
Caracteres Físico-Químicos
Amonio MAD-E-PE-0003 0.50 < 0.05 ± 12% mg/L
Cloro residual libre PE-COR-009 1.0 0.16 ± 13% mg/L
Conductividad a 20ºC PE-COR-002 2500 96 ± 7.9% µS/cm
pH PE-COR-001 6.5-9.5 7.4 ± 0.1 U. pH.
Metales
Aluminio PE-COR-023 200 95 ± 12% µg/L
Caracteres microbiológicos
Bacterias coliformes UNE-EN-ISO 9308:1(2014)/A1:2017 0 0 u.f.c./100 mL
Enterococos UNE-EN ISO 7899-2:2001 0 0 u.f.c./100 mL
Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308:1(2014)/A1:2017 0 0 u.f.c./100 mL
Microorganismos aerobios a 22ºC UNE-EN-ISO 6222:1999 100 0 u.f.c./mL

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 8/07/2025  HORA 09:10
cloro 0.32ppm

OBSERVACIONES
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado
Microorganismos aerobios a 22ºC: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22 ºC durante 68
horas..
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra
analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Esther Sesmilo Carrasco, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

INFORME Nº: 4334737

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad
certificadora.

Emitido en Madrid, 14 de Julio de 2025

INFORME Nº: 4334737

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 8565953
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
# DENOMINACIÓN MUESTRA: Benavente Grifo Guardería Infantil La Veguilla C/Pinar
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500mL(1), Plástico estéril 500mL (Na2S2O3)(1), Tubo estéril 15mL (NHO3) 1ª extracción(1),

conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCIÓN: 9/07/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 14/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285;  C/Santa Leonor, 39 1ª
planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 9/07/2025.

PARÁMETROS MÉTODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Caracteres organolépticos
Color PE-COR-006 4 ± 12% mg/L Pt/Co
* Olor PE-COR-089 1 Ind. de dil.
* Sabor PE-COR-090 1 Ind. de dil.
Turbidez PE-COR-003 4 0.2 ± 18% UNF
Caracteres Físico-Químicos
Amonio MAD-E-PE-0003 0.50 < 0.05 ± 12% mg/L
Cloro residual libre PE-COR-009 1.0 0.32 ± 13% mg/L
Conductividad a 20ºC PE-COR-002 2500 94 ± 7.9% µS/cm
pH PE-COR-001 6.5-9.5 7.4 ± 0.1 U. pH.
Metales
Cobre PE-COR-023 2 0.005 ± 13% mg/L
Cromo total PE-COR-023 50 < 2 ± 13% µg/L
Hierro PE-COR-023 200 11 ± 12% µg/L
Níquel PE-COR-023 20 2 ± 14% µg/L
Plomo PE-COR-023 10 < 1 ± 14% µg/L
Caracteres microbiológicos
Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308:1(2014)/A1:2017 0 0 u.f.c./100 mL
Microorganismos aerobios a 22ºC UNE-EN-ISO 6222:1999 100 7 u.f.c./mL

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 8/07/2025  HORA 09:30
cloro 0.53ppm

OBSERVACIONES
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado
Microorganismos aerobios a 22ºC: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22 ºC durante 68
horas..
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra
analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

INFORME Nº: 4334736

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Esther Sesmilo Carrasco, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad
certificadora.

Emitido en Madrid, 14 de Julio de 2025

INFORME Nº: 4334736

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 8565993
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
# DENOMINACIÓN MUESTRA: Benavente Red Benavente
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo esteril 50mL (HNO3)(1), conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCIÓN: 9/07/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 10/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285;  C/Santa Leonor, 39 1ª
planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 9/07/2025.

PARÁMETROS MÉTODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Caracteres Físico-Químicos
Dureza PE-COR-023 30.8 ± 13% mg CaCO3/L
   Calcio PE-COR-023 12 ± 9.5% mg/L
   Magnesio PE-COR-023 < 2 ± 9.5% mg/L
Cationes Mayoritarios
Potasio PE-COR-023 < 2 ± 12% mg/L

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 8/07/2025  HORA 09:45
cloro 0.59ppm

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra
analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad
certificadora.

Emitido en Madrid, 10 de Julio de 2025

INFORME Nº: 4330664

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 8565986
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
# DENOMINACIÓN MUESTRA: Benavente Red Benavente
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500mL(1), Plástico estéril 500mL (Na2S2O3)(1), conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCIÓN: 9/07/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 14/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285;  C/Santa Leonor, 39 1ª
planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 9/07/2025.

PARÁMETROS MÉTODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Caracteres organolépticos
Color PE-COR-006 5 ± 12% mg/L Pt/Co
* Olor PE-COR-089 1 Ind. de dil.
* Sabor PE-COR-090 1 Ind. de dil.
Turbidez PE-COR-003 4 0.3 ± 18% UNF
Caracteres Físico-Químicos
Amonio MAD-E-PE-0003 0.50 < 0.05 ± 12% mg/L
Cloro residual libre PE-COR-009 1.0 0.33 ± 13% mg/L
Conductividad a 20ºC PE-COR-002 2500 93 ± 7.9% µS/cm
pH PE-COR-001 6.5-9.5 7.4 ± 0.1 U. pH.
Caracteres microbiológicos
Bacterias coliformes UNE-EN-ISO 9308:1(2014)/A1:2017 0 0 u.f.c./100 mL
Enterococos UNE-EN ISO 7899-2:2001 0 0 u.f.c./100 mL
Escherichia coli UNE-EN-ISO 9308:1(2014)/A1:2017 0 0 u.f.c./100 mL
Microorganismos aerobios a 22ºC UNE-EN-ISO 6222:1999 100 370 u.f.c./mL

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 8/07/2025  HORA 09:45
cloro 0.59ppm

OBSERVACIONES
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado
Microorganismos aerobios a 22ºC: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22 ºC durante 68
horas..
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra
analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Esther Sesmilo Carrasco, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

INFORME Nº: 4334738

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad
certificadora.

Emitido en Madrid, 14 de Julio de 2025

INFORME Nº: 4334738

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
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ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 8827131
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
# DENOMINACIÓN MUESTRA: Captación Rio Peñon Orbigo
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico estéril 500mL (Na2S2O3)(1), conteniendo agua continental
FECHA RECEPCIÓN: 9/07/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 10/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285;  C/Santa Leonor, 39 1ª
planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 9/07/2025.

PARÁMETROS MÉTODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Caracteres microbiológicos
Colífagos somáticos UNE EN ISO 10705-2:2002 50 190 u.f.p./100mL

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 8/07/2025  HORA 09:20

OBSERVACIONES
El procedimiento de siembra empleado en el ensayo de colífagos somáticos es el 11.2 (procedimiento normalizado), tras una etapa
de concentración de la muestras por filtración
Resultado de Colífagos: de 1 a 2 ufp se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufp como recuento estimado.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra
analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad
certificadora.

Emitido en Madrid, 10 de Julio de 2025

INFORME Nº: 4330705
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Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 8827204
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
DENOMINACIÓN MUESTRA: Captación Rio Peñon Orbigo
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Tubo estéril 15 mL (HNO3)(1), conteniendo agua continental
FECHA RECEPCIÓN: 9/07/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 10/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 9/07/2025.

PARÁMETROS MÉTODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Metales
Hierro PE-COR-023 119 ± 12% µg/L
Manganeso PE-COR-023 18 ± 12% µg/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 8/07/2025  HORA 09:20

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra
analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad
certificadora.

Emitido en Madrid, 10 de Julio de 2025

INFORME Nº: 4330708
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ENSAYO
ISO 17025

Nº 109/LE285

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 
ANÁLISIS Nº: 8629991
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA S.A - BENAVENTE
DOMICILIO: AVDA.MARAGATOS, 54 BAJOS
POBLACION: 49600-BENAVENTE(ZAMORA)
# DENOMINACIÓN MUESTRA: Benavente Red Benavente
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico estéril 500mL (Na2S2O3)(1), conteniendo agua de consumo
FECHA RECEPCIÓN: 16/07/2025
FECHA FINALIZACIÓN: 21/07/2025

Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285;  C/Santa Leonor, 39 1ª
planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 16/07/2025.

PARÁMETROS MÉTODOS RD 3/2023 RESULTADOS UNIDADES
Caracteres microbiológicos
Microorganismos aerobios a 22ºC UNE-EN-ISO 6222:1999 100 3 u.f.c./mL

# INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 15/07/2025

OBSERVACIONES
Muestra de confirmación. ANÁLISIS Nº: 8565986.
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado
Microorganismos aerobios a 22ºC: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22 ºC durante 68
horas..

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace
responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra
analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.
El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Esther Sesmilo Carrasco, Director Técnico: Esther Sesmilo Carrasco.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad
certificadora.

Emitido en Madrid, 21 de Julio de 2025

INFORME Nº: 4344363

LABAQUA, S.A. CIF A-03637899 C/ Dracma, 16-18. Polígono Industrial Las Atalayas. 03114 Alicante Tel. +34 965.106.070 - www.labaqua.com
Página 1 de 1


